
TOUTES LES COTES ET TOUS LES NIVEAUX SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET SONT A MESURER ET CONTROLER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR AVANT TOUS TRAVAUX.  LE PRESENT PLAN NE PEUT SERVIR NI POUR LA PRODUCTION, NI POUR L'EXECUTION. UN PLAN DE PRODUCTION ET D'EXECUTION DOIT ETRE APPROUVE PAR
L'ARCHITECTE ET LE MAITRE DE l'OUVRAGE.
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REHABILITATION SOMMAIRE D'UNE VILLA EN AMENAGEMENT DE BUREAUX

ENABEL - Agence Belge de developpement
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TOUTES LES COTES ET TOUS LES NIVEAUX SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET SONT A MESURER ET CONTROLER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR AVANT TOUS TRAVAUX.  LE PRESENT PLAN NE PEUT SERVIR NI POUR LA PRODUCTION, NI POUR L'EXECUTION. UN PLAN DE PRODUCTION ET D'EXECUTION DOIT ETRE APPROUVE PAR
L'ARCHITECTE ET LE MAITRE DE l'OUVRAGE.
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PLAN AMENAGEMENT DE LA VILLA 
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COUVERTURE A REMPLACER PAR ENDROIT 
APRES ANALYSE SUR SITE

CLAUSTRAS A SUPPRIMER

FAUX PLAFOND A CONSERVER 

Salle de réunionCouloirBureau 4 paysager

35
0

NOUVEAU FAUX PLAFOND 
EN PLAQUE DE PLATRE 

Chemin de câble principal

Condenseur sur support equerre

Clim intérieur 
à connecter en direct condenseur

décalage faux plafond 
à créer de +/- 30 à 45 cm

CHARPENTE EXISTANTE 
A CONSERVER 

REVETEMENT DE SOL A CONSERVER 

COUPE DE PRINCIPE 
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L'ARCHITECTE ET LE MAITRE DE l'OUVRAGE.

D
A

TE
 D

E 
M

O
D

IF
IC

A
TI

O
N

SI
TU

A
TI

O
N

 D
U

 P
RO

JE
T

JU
IN

 2
02

3
Av

en
ue

 d
e 

la
 G

om
be

 n
° 1

32
  -

 K
in

sh
as

a 
- R

D
C 

   
   

 T
el

: +
24

3/
81

 9
36

 1
2 

17
   

   
 b

.v
ra

ie
@

d
dv

ki
n-

ar
ch

i.c
o

m

B
o

ul
ev

ar
d

 d
u

 3
0 

ju
in

 
m

ai
so

n
 1

25

EC
H

EL
LE

M
A

IT
RE

 D
E 

L'
O

U
VR

A
G

E

at
el

ie
r d

'a
rc

hi
te

ct
ur

e 
dd

vK
IN

G
EN

ER
A

L
EN

A
B

EL
 - 

Ag
en

ce
 B

el
ge

 d
e 

de
ve

lo
pp

em
en

t

CO
N

SO
RT

IU
M

 : 
A

RT
ER

 - 
VS

IA
 - 

D
D

VK
IN

PLAN DE POSITION DES CLIMATISEURS
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TOUTES LES COTES ET TOUS LES NIVEAUX SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET SONT A MESURER ET CONTROLER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR AVANT TOUS TRAVAUX.  LE PRESENT PLAN NE PEUT SERVIR NI POUR LA PRODUCTION, NI POUR L'EXECUTION. UN PLAN DE PRODUCTION ET D'EXECUTION DOIT ETRE APPROUVE PAR
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PLAN DE POSITION DES APPAREILLAGES ELECTRIQUES
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Interrupteur une direction

Interrupteur Double direction

Plafonnier 60/60 modèle apparent

Spot encastré hermétique 

Ensemble de 4 spots sur rail

Alimentation des climatiseurs

Double prise avec terre

Simple prise avec terre

Goulotte verticale

Goulotte Horizontale

point d'accès WIFI

prise RJ 45
Câble ethernet reseau
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TOUTES LES COTES ET TOUS LES NIVEAUX SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET SONT A MESURER ET CONTROLER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR AVANT TOUS TRAVAUX.  LE PRESENT PLAN NE PEUT SERVIR NI POUR LA PRODUCTION, NI POUR L'EXECUTION. UN PLAN DE PRODUCTION ET D'EXECUTION DOIT ETRE APPROUVE PAR
L'ARCHITECTE ET LE MAITRE DE l'OUVRAGE.
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PLAN DE POSITION COURANT FAIBLE

H

Interrupteur une direction

Interrupteur Double direction

Plafonnier 60/60 modèle apparent

Spot encastré hermétique 

Ensemble de 4 spots sur rail

Alimentation des climatiseurs

Double prise avec terre

Simple prise avec terre

Goulotte verticale

Goulotte Horizontale

point d'accès WIFI

prise RJ 45
Câble ethernet reseau

2 RJ 45
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SCHEMA SYNOPTIQUE 

100/5A

KWA

125A4G352
Arrivée SNEL 4G352

80A

4G352

Barette
de terre

125A
Vers TGBT

SNEL/Group

Compteur SNEL

Logette Electrique

Coffret de Manoeuvre

80A

G
3

Groupe électrogène 70 KVA

BY PASS 100A

Automatique avec démarrage Groupe

Disjoncteur de Branchement

5G352

4G352

6A

5G352
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L'ARCHITECTE ET LE MAITRE DE l'OUVRAGE.
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PLAN

CONFORME A L'ORDONNANCE N° 74/248 DU 28 JUILLET 1953
PLAN TYPE DE FOSSE SEPTIQUE ( de 5 à 150 usagers)

TYPE  B :  H = 150

TYPE  A :  H = 100

COUPE  A-D

DA

R

R

R

P

NM

H

G

F

ED CBA

280190280300

265180265290

250170250275

235160235255

215160215205

190160190185

165160165185

150

150

150

150

150

150

150

55

55

55

55

55

55

55

165

165

165

165

165

165

165

190

175

160

145

125

100

75

100

90

80

70

70

70

70

190
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145
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155
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150

140

90

70

70

100

90

80

70

70

70

70

32020032039510040115230110230

30519030535510040115215100215

2851802953401004011519590195

2651702653051004011517580175

2401602402651004011515070150

2151602151951004011512570125

18016018017510040115907090

220

200

200

180

140

80

70

130

110

95

80

80

70

70

US A B C D E F G H M N P

5

10

15

20

25

30

35

35

30

25

20

15

10

5

PNMHGFEDCBAUS

10
30

10

10

10

10

10

10
10

15

35
35

35
35

3535 35

15

65

25

35

10

25

ECHELLE : 2 cm PM

33018034031015055165240902501708560

41721541331015055165320160320300160100

15055165385180335325180125

15055165450200350350200150

1004011535035040017510090

TOUTES LES COTES ET TOUS LES NIVEAUX SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET SONT A MESURER ET CONTROLER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR AVANT TOUS TRAVAUX.  LE PRESENT PLAN NE PEUT SERVIR NI POUR LA PRODUCTION, NI POUR L'EXECUTION. UN PLAN DE PRODUCTION ET D'EXECUTION DOIT ETRE APPROUVE PAR
L'ARCHITECTE ET LE MAITRE DE l'OUVRAGE.
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PLAN FOSSE SEPTIQUE : MODELE SOUMISSION surligné en jaune
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